Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem instalacji SUG StildeSK1230/SiexNC1230 dla trzech pomieszczeń serwerowni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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Zakres wykonywanych prac: 
1) Transport materiałów na plac budowy
2) Montaż konstrukcji wsporczych do prowadzenia okablowania i rurociągów w ilości 3 szt. 
3) Wykonanie instalacji mechanicznej gaszenia (wraz z dostawą rur, kształtek, konsol, obejm do rur, systemu mocowań, butli ze środkiem gaszącym i kompletnym osprzętem w ilości 3 szt. 
4) Dostawa i montaż systemu detekcji i sterowania SUG (centrala SmartLine020/4, czujniki optyczne dymu, przyciski, sygnalizatory, itp.) w ilości 7 szt. 
5) Dostawa i montaż klap dekompresyjnych i siłowników okiennych w ilości 3 kpl. 
6) Wykonanie testów, rozruchów i szkoleń 3 kpl. 
7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl. 

Uwagi:
1) Zastosować środek gaśniczy Fk5-1-12 
2) Obejmy i systemy zawiesi muszą posiadać certyfikat CNBOP 
3) Zastosować rury stalowe, ocynkowane testowane ciśnieniem 90 bar. 
4) Dostawa i montaż klapy dekompresyjnej dla pomieszczenia serwerownia nr 1 i siłowników łańcuchowych dla pomieszczeń serwerownia nr 2 i serwerownia oczyszczalnia w cenie zamówienia
5) Wykonanie otworu technologicznego dla klap dekompresyjnych w pomieszczeniu serwerownia nr 1 zawarta w cenie zamówienia
6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na 36 msc. 
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1Serwerownia oczyszczalnia  4,8 3,29 15,79

2Serwerownia nr 1 (biuro Zarządu)  3,73,35  - 1,63 11,1

3Serwerownia nr 2 (mały budynek biurowy)  4,84 3 14,52
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