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Obszar serwisowy PODCENTRALA Nr 3 / SPRINKLER SUBUNIT No. 3
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Zasilenie DN50 z instalacji podstropowej
Supply DN50
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Zasilenie DN80 KARDEX z instalacji podstropowej
Supply DN80 KARDEX

Tryskacz - VK510

Tuleja dystansowa z mufą redukcyjną 1 1/2" na 3/4"

4 x wkręt samowiercący M8

4 x otwór Ø 10mm

Płyta g=.....mm
Linia spdu stropu

DN40

Obszar tryskaczy obliczeniowych Podest
Calculation sprinklers area Platform

Obszar tryskaczy obliczeniowych Kardex
Calculation sprinklers area Kardex
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Zasilenie DN80 KARDEX z instalacji podstropowej
Supply DN80 KARDEX

Zasilenie DN80 KARDEX z instalacji podstropowej
Supply DN80 KARDEX
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Zasilenie DN50 z instalacji podstropowej
Supply DN50
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PRZEKRÓJ B-B
SECTIONAL VIEW B-B
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MOCOWANIE TYPU "A1" RURY DN50-DN80
HANGER TYP "A1" PIPES DN50-DN80

KOTWA DO BETONU AN M10X30
CONCRATE ANCHOR AN M10X30

KĄTOWNIK MONTAŻOWY 45/30/90
FIXING BRACKET 45/30/90

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

MOCOWANIE TYPU "C1" RURY DN32-DN80
HANGER TYP "C1" PIPES DN32-DN80

KONSOLA KĄTOWA 300/200
SUPPORT BRACKET 300/200

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

KONSOLA 41/41-200

RURA

UCHWYT PAŁĄKOWY M10

BRACKETS 41/41-200

U-HOOK ROD M10

MOCOWANIE TYPU "B" RURY DN50-DN65
HANGER TYP "B" PIPES DN50-DN65

PIPE

MOCOWANIE TYPU "E1" RURY DN50-DN80
HANGER TYP "E1" PIPES DN50-DN80

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

MOCOWANIE TYPU "F" RURY DN50-DN65
HANGER TYP "F" PIPES DN50-DN65

KOTWA DO BETONU AN M10X30
CONCRATE ANCHOR AN M10X30

KOTWA DO BETONU AN M10X30
CONCRATE ANCHOR AN M10X30

KOTWA DO BETONU AN M10X30
CONCRATE ANCHOR AN M10X30

ZAWÓR KULOWY DN50

ZAŚLEPKA Z OTWOREM DN50

DN150

min.200
CAP WITH DN50 BORE

BALL VALVE DN50

PRZYŁĄCZE PŁUCZĄCO - ODWADNIAJĄCE
DRAIN AND FLUSH CONNECTION

DN
50

FLOOR LEVEL

ZAŚLEPKA

ca
. 2

,0 
m

TEST VALVE APPROVED BY FM-GLOBAL

CAP

ZAWÓR TESTOWY ZGODNY Z FM-GLOBAL

POZIOM PODŁOGI

DN50

PRZYŁĄCZE PŁUCZĄCO - ODWADNIAJĄCE
Z ZAWOREM TESTOWYM

DRAIN AND FLUSH CONNECTION WITH
TEST VALVE

TRYSKACZ
SPRINKLER

MOCOWANIE TYPU "C2" RURY DN150
HANGER TYP "C2" PIPES DN150

KONSOLA KĄTOWA 300/200
SUPPORT BRACKET 300/200

PRĘT GWINTOWANY M12
THREADED ROD M12

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

KOTWA DO BETONU AN M12X50
CONCRATE ANCHOR AN M12X50

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10

MOCOWANIE TYPU "E2" RURY DN150
HANGER TYP "E2" PIPES DN150

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

SZYNA MONTAŻOWA 41/52/2,5 D
CHANNEL 41/52/2,5 D

SZYNA MONTAŻOWA 41/52/2,5
CHANNEL 41/52/2,5

PRĘT GWINTOWANY M12
THREADED ROD M12

SZYNA MONTAŻOWA 41/52/2,5
CHANNEL 41/52/2,5

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10 KĄTOWNIK MONTAŻOWY 45/30/90

FIXING BRACKET 45/30/90

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M10
HOLDING BRACKET HK41 M10

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M12
HOLDING BRACKET HK41 M12

SZYNA MONTAŻOWA 41/52/2,5
CHANNEL 41/52/2,5

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M10
HOLDING BRACKET HK41 M10

UCHWYT PAŁĄKOWY M10
U-HOOK ROD M10

MOCOWANIE TYPU "H1" RURY DN32-DN100
HANGER TYP "H1" PIPES DN32-DN100

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M10
HOLDING BRACKET HK41 M10

SZYNA MONTAŻOWA 41/52/2,5
CHANNEL 41/52/2,5

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

KĄTOWNIK MONTAŻOWY 45/30/90
FIXING BRACKET 45/30/90

KOTWA DO BETONU AN M10X30
CONCRATE ANCHOR AN M10X30

MOCOWANIE TYPU "H2" RURY DN150
HANGER TYP "H2" PIPES DN150

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M12
HOLDING BRACKET HK41 M12

SZYNA MONTAŻOWA 41/52/2,5 D
CHANNEL 41/52/2,5 D

PRĘT GWINTOWANY M12
THREADED ROD M12

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

KĄTOWNIK MONTAŻOWY 90/60/90
FIXING BRACKET 90/60/90

KOTWA DO BETONU AN M12X50
CONCRATE ANCHOR AN M12X50

MOCOWANIE TYPU "A2" RURY DN150
HANGER TYP "A2" PIPES DN150

KOTWA DO BETONU AN M12X50
CONCRATE ANCHOR AN M12X50

KĄTOWNIK MONTAŻOWY 90/60/90
FIXING BRACKET 90/60/90

PRĘT GWINTOWANY M12
THREADED ROD M12

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

NASADA DO PODŁĄCZENIA WĘŻA
STRAŻACKIEGO
UWAGA: PO ROZBUDOWIE INSTALACJI
TRYSKACZOWEJ NALEŻY
WYPROWADZIĆ ODWODNIENIE ZA
ŚCIANE ZEWNĘTRZNĄ
FIRE HOSE CONNECTION
CAUTION: AFTER EXTENSION OF THE
SPRINKLER INSTALLATION, DRAINAGE
SHOULD BE PLACED OUTSIDE
EXTERIOR WALL

MOCOWANIE TYPU "J" RURY DN50-DN80
HANGER TYP "J" PIPES DN50-DN80

KOTWA DO BETONU AN M10X30
CONCRATE ANCHOR AN M10X30

STROP BETONOWY
CONCRATE CEILING

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

Pipes
· Use steel pipes with FM Global certificate in the sprinkler system.
· It is recommended to use steel pipes of wall minimal thicknesses consistent with

FM DS 2-0, Table 2.4.2.2.1.
· Using of other steel pipes (e.g. listed below) is admitted after earlier obtaining of

the Insurer's content:
a) black seamed steel pipes with removed outflow, screwed or quick release

coupled acc. to EN 10255 (former DIN 2440):
DN20:  ∅ 26.9 X 3.2
DN25:  ∅ 33.7 X 3.2
DN32:  ∅ 42.4 X 3.2
DN40:  ∅ 48.3 X 3.2
DN50:  ∅ 60.3 X 3.6

b) black seamed steel pipes with removed outflow, quick release coupled acc.
to EN 10217-1 (former DIN 2458):
DN32:  ∅ 42.4 X 2.6 (1.7 mm wall thickness is admitted when using quick
release couplings with FM certificate for this wall thickness).
DN40:  ∅ 48.3 X 2.6 (1.7 mm wall thickness is admitted when using quick
release couplings with FM certificate for this wall thickness).
DN50:  ∅ 60.3 X 2.6 (1.7 mm wall thickness is admitted when using quick
release couplings with FM certificate for this wall thickness).

DN65:  ∅ 76.1 X 2.9
DN80:  ∅ 88.9 X 2.9
DN100:  ∅ 114.3 X 3.2
DN125:  ∅ 139.7 X 3.6
DN150:  ∅ 168.3 X 4.0
DN200:  ∅ 219.1 X 4.5
DN250:  ∅ 273.0 X 5.0

Przewody rurowe.
· W instalacji tryskaczowej należy stosować rury stalowe z atestem FM Global.
· Rekomendowane jest stosowanie rur stalowych o minimalnych grubościach

ścianek zgodnych z FM DS 2-0 Tabela. 2.4.2.2.1.
· Dopuszcza się zastosowanie innych rur stalowych (np. wymienionych poniżej)

po wcześniejszym uzyskaniu zgody Ubezpieczyciela:
a) rury stalowe czarne ze szwem z usuniętym wypływem łączone na gwint lub

szybkozłączki wg EN 10255 (dawne DIN 2440):
DN20:  ∅ 26.9 X 3.2
DN25:  ∅ 33.7 X 3.2
DN32:  ∅ 42.4 X 3.2
DN40:  ∅ 48.3 X 3.2
DN50:  ∅ 60.3 X 3.6

b) rury stalowe czarne ze szwem z usuniętym wypływem łączone na
szybkozłączki wg  EN 10217-1 (dawne DIN 2458):
DN32:  ∅ 42.4 X 2.6 (dopuszcza się gr. ścianki 1.7 mm przy stosowaniu
szybkozłączek z atestem FM dla tej grubości ścianki)
DN40:  ∅ 48.3 X 2.6 (dopuszcza się gr. ścianki 1.7 mm przy stosowaniu
szybkozłączek z atestem FM dla tej grubości ścianki)
DN50:  ∅ 60.3 X 2.6 (dopuszcza się gr. ścianki 1.7 mm przy stosowaniu
szybkozłączek z atestem FM dla tej grubości ścianki)

DN65:  ∅ 76.1 X 2.9
DN80:  ∅ 88.9 X 2.9
DN100:  ∅ 114.3 X 3.2
DN125:  ∅ 139.7 X 3.6
DN150:  ∅ 168.3 X 4.0
DN200:  ∅ 219.1 X 4.5
DN250:  ∅ 273.0 X 5.0

DN100

DN150
DN200

DN80
DN65 8.66 kg/m

11.57 kg/m

17.91 kg/m

36.38 kg/m
58.47 kg/m

DN50
DN40
DN32
DN25

7.24 kg/m
4.94 kg/m
4.12 kg/m
3.00 kg/m

RURA / PIPE CIĘŻAR RURY Z WODĄ / WEIGHT PIPE WITH WATER

DN125 25.85 kg/m

M10

M12
M16

M10
M10
M10
M10
M10
M10

RODZAJ PRĘTA / ROD TYPE

M12

RURA
PIPE

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

SZYNA MONTAŻOWA
CHANNEL

MOCOWANAIE TYPU "A" RURY DN32-DN50
 SUPPORT TYP "A", PIPES DN32-DN50

ŚRUBA
SCREW

ŚRUBA
SCREW

BLACHA TRAPEZOWA
TRAPEZOIDAL SHEET BLACHA TRAPEZOWA

TRAPEZOIDAL SHEET

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

RURA
PIPE

UWAGA:

Przekroje szyn montażowych oraz szczegóły konstrukcji i zakotwień służących do zamocowania
standardowych mocowań rur przyjmować i wykonywać na podstawie opracowania konstruktora.

ZMIANA PIONOWA W PROWADZENIU RUROCIĄGU (W DÓŁ LUB GÓRĘ)

PRZYŁACZE PŁUCZĄCO - ODWADNIAJĄCE

LOKALIZACJA I TYP ZAWIESIA ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM MOCOWANIA

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ GRUPA 1, KOLOR RAL3000

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE W PUNKCIE (kg)

FLUSH AND DRAIN CONNECTION

LOCATION AND TYPE OF SUPPORT ACCORDING TO SUPPORT DETAIL
MAX. LOAD IN POINT (kg)

VERTICAL CHANGE IN PIPELINE (UP OR DOWN)

DESIGN SPRINKLER SYSTEM PIPIELINE OF GROUP 1, COLOR RAL3000

UWAGA:

Przekroje szyn montażowych oraz szczegóły konstrukcji i zakotwień służących do zamocowania
standardowych mocowań rur przyjmować i wykonywać na podstawie opracowania konstruktora.

TRYSKACZ WISZĄCY ESFR K200, 74°C, 3/4", RTI<50
PENDANT SPRINKLER ESFR K200, 74°C, 3/4", RTI<50

TRYSKACZ WISZĄCY K80, 68°C, 1/2", RTI<50
PENDANT SPRINKLER K80, 68°C, 1/2", RTI<50
DASZEK OCHRONNY
WATER SHIELD

KOTWA PRZECHYLNA M10

MOCOWANIE TYPU "R" RURY DN32-DN65
HANGER TYP "R" PIPES DN32-DN65

KONSOLA 41/41-200
BRACKETS 41/41-200

UCHWYT PAŁĄKOWY M10
U-HOOK ROD M10

TOGGLE STUD M10

KOTWA PRZECHYLNA M10

MOCOWANIE TYPU "R" RURY DN32-DN50
HANGER TYP "R" PIPES DN32-DN50

KONSOLA 41/41-200
BRACKETS 41/41-200

UCHWYT PAŁĄKOWY M10
U-HOOK ROD M10

TOGGLE STUD M10

UWAGI OGÓLNE:
1. Instalację tryskaczową zaprojektowano zgodnie z aktualnymi w dniu opracowania wytycznymi FM Global.
2. Instalację hydrantową zaprojektowano zgodnie z aktualnymi w dniu opracowania przepisami polskimi.
3. Projekty wykonawcze innych branż instalacyjnych skoordynować z projektem wykonawczym instalacji tryskaczowej na podstawie zawartych

powyżej "Szczegółowych wytycznych usytuowania innych obiektów względem tryskaczy magazynowych K160 - K360" (obszary magazynowe)
oraz w pkt. 4 (pozostałe obszary).

4. Dla zapewnienia właściwego działania instalacji tryskaczowej, należy zachować odpowiednie (zgodne z wymaganiami wytycznych FM DS 2-0
pkt. 2.5.2.5) odległości pomiędzy instalacją tryskaczową, a instalacjami pozostałych branż:
a. Instalacje innych branż oraz wszelkie przeszkody zakłócające rozdział wody powinny być prowadzone lokalizowane centralnie w stosunku

do  dwóch sąsiednich rzędów tryskaczy,
b. Unikać prowadzenia kilku instalacji między dwoma sąsiednimi rzędami tryskacz,
c. Przeszkody zakłócające rozdział wody z tryskaczy sieci podstropowej takie jak kanały wentylacyjne, pomosty, podesty, kilka usytuowanych

obok siebie urządzeń/instalacji itp. wymagają instalowania dodatkowych tryskaczy pod przeszkodą zgodnie z FM DS 2-0 pkt. 2.5.2.5.
5. Należy zachować przynajmniej 900 mm wolnej przestrzeni pomiędzy deflektorem tryskacza a górną krawędzią najwyżej składowanego

materiału.
6. Odległość elementu termoczułego tryskacza magazynowego szybkiego (K200) od dachu (mierzona od góry blachy trapezowej) lub stropu nie

może przekraczać 325 mm. Odległość elementu termoczułego od stropu lub spodu blachy trapezowej nie może być mniejsza niż 50 mm. Te
same reguły dotyczą tryskaczy dodatkowych pod przeszkodami.

7. Odległość elementu termoczułego tryskacza niemagazynowego normalnego lub szybkiego reagowania (K80, K115, K160) od dachu
(mierzona od góry blachy trapezowej) lub stropu nie może przekraczać 300 mm. Odległość elementu termoczułego od stropu lub spodu
blachy trapezowej nie może być mniejsza niż 50 mm. Te same reguły dotyczą tryskaczy dodatkowych pod przeszkodami.

8. Sposób mocowania instalacji tryskaczowej i hydrantowej do akceptacji z projektanta konstrukcji hali.
9. W miarę możliwości do podwieszenia rurociągów stosować typowe zawiesia/mocowania systemowe spełniające wymogi FM Global. Na

niniejszym rysunku zamieszczono schematy typowych zawieszeń, których stosowanie przewiduje się przy montażu projektowanej instalacji.
10.Przekroje szyn montażowych oraz szczegóły konstrukcji i zakotwień służących do zamocowania standardowych mocowań rur przyjmować

i wykonywać na podstawie opracowania konstruktora.
11.Maksymalny rozstaw zawiesi wynosi:

a. 3.7m dla rur do DN32 włącznie,
b. 4.6m dla rur od DN40 i większych.

12.Maksymalny rozstaw zawieszeń rurociągów rozdzielczych można zwiększyć do 6 m w przypadku kiedy odchodzące od nich rurociągi
rozprowadzające są podwieszone w odległości nieprzekraczającej 1.8 m od przewodów rozdzielczych.

13.Doprowadzenie zasilania w energię centralek monitoringu oraz sprężarek poza zakresem niniejszego opracowania.
14.W instalacji tryskaczowej stosować następujące rury:

a. rury stalowe czarne ze szwem z usuniętym wypływem łączone na gwint lub szybkozłączki wg FM Global
DN25:  Ø 33.7 X 3.4
DN32:  Ø 42.4 X 3.6
DN40:  Ø 48.3 X 3.7
DN50:  Ø 60.3 X 3.9

b. rury stalowe czarne ze szwem z usuniętym wypływem łączone na szybkozłączki wg FM Global
DN32:  Ø 42.4 X 2.6
DN40:  Ø 48.3 X 2.6
DN50:  Ø 60.3 X 2.6
DN65:  Ø 76.1 X 3.0
DN80:  Ø 88.9 X 3.0
DN100:  Ø 114.3 X 3.0
DN125:  Ø 139.7 X 3.4
DN150:  Ø 168.3 X 3.4
DN200:  Ø 219.1 X 4.8
DN250:  Ø 273.0 X 4.8

14.W miarę możliwości do podwieszenia rurociągów stosować typowe zawiesia/mocowania systemowe spełniające wymogi FM Global. Na
niniejszym rysunku zamieszczono schematy typowych zawieszeń, których stosowanie przewiduje się przy montażu projektowanej instalacji.

15.Rurociągi instalacji tryskaczowej wykonać z rur, kształtek i szybkozłączek w kolorze czerwonym RAL3000.
16.Wymiary podano w milimetrach, średnicę przewodów podano jako nominalną, rzędna mierzona do osi rury.
17.Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią projektu wykonawczego, który składa się z części opisowej i części rysunkowej.
18.Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary

należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. Przy jakiejkolwiek niezgodności
pomiędzy odrębnymi opracowaniami branż należy zwrócić się do projektanta.
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Górna krawędź składowanego materiału
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RYSUNEK

1. Dla zapewnienia prawidłowego działania projektowanej instalacji
tryskaczowej należy zachować przedstawione na poniższych
rysunkach odległości minimalne pomiędzy innymi obiektami (np.
instalacje, dodatkowa konstrukcja, lampy) a tryskaczami
magazynowymi.

2. Inne obiekty (przeszkody) należy rozmieszczać zgodnie z poniższym
rysunkiem i opisem obok.

3. Przeszkody zakłócające rozdział wody z tryskaczy sieci podstropowej
takie jak kanały wentylacyjne, pomosty, podesty, kilka usytuowanych
obok siebie urządzeń/instalacji itp. wymagają instalowania
dodatkowych tryskaczy pod przeszkodą zgodnie z FM DS 2-0 pkt.
2.5.4.5.

1. Dopuszcza się obiekty o szerokości mniejszej  lub równej od 50 mm
poza obszarem oznaczonym nr 1.

2. Obiekty o szerokości pomiędzy 51 a 300 mm można lokalizować w
odległości poziomej nie mniejszej niż 300 mm do osi tryskacza.
Należy przy tym przestrzegać, aby nie blokować prześwitów między
składowanymi materiałami. Jeśli nie jest to możliwe należy zachować
minimum 450 mm od spodu przeszkody do górnej krawędzi
składowanego materiału.

3. Obiekty o szerokości pomiędzy 301 a 600 mm można lokalizować w
odległości poziomej nie mniejszej niż 600 mm do osi tryskacza.
Należy przy tym przestrzegać, aby nie blokować prześwitów między
składowanymi materiałami. Jeśli nie jest to możliwe należy zachować
minimum 900 mm od spodu przeszkody do górnej krawędzi
składowanego materiału.

4. Obiekty znajdujące się całkowicie w zakreskowanym polu
oznaczonym nr 4 nie są traktowane jako przeszkody dla tryskaczy.

5. Nie należy lokalizować obiektów tak, aby przechodziły z
zakreskowanego pola oznaczonego nr 4 do pola niezakreskowanego
oznaczonego nr 6.

Górna krawędź składowanego materiału
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GENERAL REMARKS:
1. The sprinkler system was designed in accordance with FM Global guidelines current at the date of development.
2. The hydrant system has been designed in accordance with the Polish regulations in use on the date of preparation.
3. The execution designs of other installation branches should be coordinated with the execution design of the sprinkler system on the basis of

the "Detailed guidelines for the location of other objects in relation to the K160 - K360 storage sprinklers" contained above (storage areas) and
in point 4 (other areas).

4. To ensure proper operation of the sprinkler system, appropriate (as required by FM Guideline DS 2-0 paragraph 2.5.2.5) distances must be
maintained between the sprinkler system and the systems of other trades:
a. Installations of other branches and any obstructions that interfere with water distribution should be located centrally to two adjacent rows of

sprinklers,
b. Avoid conducting multiple installations between two adjacent sprinkler rows,
c. Obstructions that interfere with the distribution of water from ceiling net sprinklers such as ventilation ducts, walkways, landings, several

equipment/installations located next to each other, etc. require additional sprinklers to be installed under the obstruction in accordance with
FM DS 2-0 point 2.5.2.5.

5. A minimum of 900 mm clearance must be maintained between the sprinkler deflector and the top edge of the highest stored material.
6. The distance of the thermosensitive element of the quick response storage sprinkler (K200) from the roof (measured from the top of the

trapezoidal sheeting) or ceiling must not exceed 325 mm. The distance of the thermosensitive element from the ceiling or the underside of the
trapezoidal sheet must not be less than 50 mm. The same rules apply to additional sprinklers under obstacles.

7. The distance of the thermosensitive element of a non-storage sprinkler of normal or quick response (K80, K115, K160) from the roof
(measured from the top of the trapezoidal sheeting) or ceiling shall not exceed 300 mm. The distance of the thermosensitive element from the
ceiling or the underside of the trapezoidal sheet must not be less than 50 mm. The same rules apply to additional sprinklers under obstacles.

8. The method of suspend sprinkler and hydrant systems is to be approved by the hall designer.
9. Where possible, use typical FM Global compliant system supports to suspend pipes. This drawing includes diagrams of typical supports

expected to be used in the installation of the proposed system.
10.The profiles of the mounting channels and details of the structures and anchorages used to suspend the standard pipe support shall be

adopted and executed based on the constructor's study.
11.The maximum spacing of the supports is:

a. 3.7m for pipes up to and including DN32,
b. 4.6m for pipes from DN40 and above.

12.The maximum support distance of the distribution pipelines may be increased to 6m where the diverging distribution pipelines are suspended
at a distance not exceeding 1.8m from the distribution pipelines.

13.The energy supply for the monitoring panels and compressors is outside the scope of this study.
14.Use the following piping in the sprinkler system:

a. Black steel pipes to be connected by thread or coupling according to FM Global
DN25: Ø 33.7 X 3.4
DN32: Ø 42.4 X 3.6
DN40: Ø 48.3 X 3.7
DN50: Ø 60.3 X 3.9

b. Black steel pipes joined by coupling according to FM Global
DN32: Ø 42.4 X 2.6
DN40: Ø 48.3 X 2.6
DN50: Ø 60.3 X 2.6
DN65: Ø 76.1 X 3.0
DN80: Ø 88.9 X 3.0
DN100: Ø 114.3 X 3.0
DN125: Ø 139.7 X 3.4
DN150: Ø 168.3 X 3.4
DN200: Ø 219.1 X 4.8
DN250: Ø 273.0 X 4.8

15. Wherever possible, use typical system supports complying with FM Global to suspend pipework. This drawing provides diagrams of typical
supports expected to be used in the installation of the proposed system.

16.Sprinkler system have to be made from pipes, fittings and couplings in color RAL3000 red.
17.Dimensions are given in millimeters, the diameter of the pipes is given as nominal, the ordinance measured to the axis of the pipe.
18.This drawing is to be considered in conjunction with the rest of the design, which consists of a descriptive section and a drawing section.
19.Do not measure dimensions from the drawing or use it as a template. All dimensions must be checked in kind before starting construction

work. If any discrepancies are found, the designer must be contacted. If there is any discrepancy between the separate branch studies,
contact the designer.
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DRAWING

1. To ensure the proper operation of the designed sprinkler system, the
minimum distances between other objects (e.g. installations,
additional structure, lamps) and the storage sprinklers as shown in
the following drawings must be maintained.

2. Other objects (obstructions) shall be positioned in accordance with
the drawing below and the description opposite.

3. Obstructions that interfere with the distribution of water from the
underfloor network sprinklers such as ventilation ducts, platforms,
landings, several equipment/installations located next to each other,
etc. require the installation of additional sprinklers under the
obstruction in accordance with FM DS 2-0 para. 2.5.4.5.

1. Objects less than or equal to 50 mm in width are permitted outside
the area marked 1.

2. Objects between 51 and 300 mm in width may be located at a
horizontal distance of not less than 300 mm to the axis of the
sprinkler. In doing so, care must be taken not to block the clearances
between the stored materials. If this is not possible, a minimum of
450 mm must be maintained from the bottom of the obstruction to the
top edge of the stored material.

3. Objects between 301 and 600 mm wide may be located at a
horizontal distance of no less than 600 mm to the centre line of the
sprinkler. In doing so, care must be taken not to block the clearances
between the stored materials. If this is not possible, a minimum of
900 mm must be maintained from the bottom of the obstruction to the
top edge of the stored material.

4. Objects which are completely within the hatched area marked 4 are
not regarded as obstacles to sprinklers.

5. Objects should not be located so that they pass from the hatched
area marked 4 into the unhitched area marked 6.

Top edge of stored material
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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE USYTUOWANIA INNYCH OBIEKTÓW
 WZGLĘDEM TRYSKACZY MAGAZYNOWYCH K160 - K200

DETAILED GUIDELINES FOR THE LOCATION OF OTHER OBJECTS
 IN RELATION TO THE STORAGE SPRINKLERS K160 - K200

SZCZEGÓŁ MONTAŻU TRYSKACZA WISZĄCEGO W SUFICIE PODWIESZANYM
DETAIL OF PENDANT SPRINKLER  IN A SUSPENDED CEILING

SUFIT PODWIESZANY
SUSPENDED CEILING

ROZETA OZDOBNA
SPRINKLER ROSETTE

TRYSKACZ WISZĄCY
PENDANT SPRINKLER

RURA TRYSKACZOWA

KOWADEŁKO TCS

MOCOWANIE TYPU "G" RURY DN65-DN150
HANGER TYP "G" PIPES DN65-DN150

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOP

PRĘT GWINTOWANY 
THREADED ROD 

BLACHA ZABEZPIECZAJACA Beam Clamp TCS
Safety Strap SL

ZAWIESIE TYPU "E", RURY DN65 - DN200

SŁUP

RURA / Rohr

COLUMN

ROHRHALTER TYP "E", ROHRE DN65-DN200

SZYNA MONTAŻOWA
CHANNEL PRĘT GWINTOWANY

THREADED ROD

KONSOLA KĄTOWA
SUPPORT BRACKET

KONSOLA KĄTOWA
SUPPORT BRACKET

UCHWYT PAŁĄKOWY
U-HOOK ROD

TRYSKACZ STOJĄCY K160, 68°C, 3/4", RTI<50
UPRIGHT SPRINKLER K160, 68°C, 3/4", RTI<50
TRYSKACZ STOJĄCY ESFR K200, 74°C, 3/4", RTI<50
UPRIGHT SPRINKLER ESFR K200, 74°C, 3/4", RTI<50

TRYSKACZ STOJĄCY K240, 140°C, 3/4", RTI>50
UPRIGHT SPRINKLER K240, 140°C, 3/4", RTI>50
TRYSKACZ STOJĄCY K80, 68°C, 1/2", RTI<50
UPRIGHT SPRINKLER K80, 68°C, 1/2", RTI<50

ZAWIESIE TYPU "E", RURY DN65 - DN200

SŁUP

RURA / Rohr

COLUMN

ROHRHALTER TYP "E", ROHRE DN65-DN200

SZYNA MONTAŻOWA
CHANNEL 

PRĘT GWINTOWANY
THREADED ROD

KONSOLA KĄTOWA
SUPPORT BRACKET

KONSOLA KĄTOWA
SUPPORT BRACKET

PRĘT GWINTOWANY M10
THREADED ROD M10

PĘTLA RUROWA
PIPE LOOPPĘTLA RUROWA

PIPE LOOP

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY UG SIKLA 
Universal Joint UG SIKLA 

MOCOWANIE TYPU "S" RURY DN32-DN50
HANGER TYP "S" PIPES DN32-DN50

MOCOWANIE TYPU "S3" RURY DN32-DN50
HANGER TYP "S3" PIPES DN32-DN50

KOWADEŁKO TCS
Beam Clamp TCS

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M10
HOLDING BRACKET HK41 M10

UCHWYT PAŁĄKOWY M10
U-HOOK ROD M10

MOCOWANIE TYPU "S3" RURY DN32-DN50
HANGER TYP "S3" PIPES DN32-DN50

KOWADEŁKO TCS
Beam Clamp TCS

ŁAPA DOCISKOWA HK41 M10
HOLDING BRACKET HK41 M10

UCHWYT PAŁĄKOWY M10
U-HOOK ROD M10

MOCOWANIE TYPU "S" RURY DN32-DN50
HANGER TYP "S" PIPES DN32-DN50

RZUT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ POD PRZESZKODAMI
 LAYOUT OF UNDER OBSTRUCTIONS SPRINKLER SYSTEM

RZUT DACHU
LAYOUT ROOF

SKF Polska S.A.
ul. Nieszawska 15

121W4698A3

4698-W-PW-P007

03-20231:100

61-022 Poznań

SKF Poznań 
Instalacja tryskaczowa - Hala B39 osie A-G / 13 -14

Sprinkler system - Hall B39 axes A-G / 13 - 14
Projekt wykonawczy / Executive design

I POD PRZESZKODAMI OSIE A-G / 13 -14
 LAYOUT OF UNDER CEILING AND UNDER OBSTRUCTIONS

RZUT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ PODSTROPOWEJ

 SPRINKLER SYSTEM  AXES  A-G / 13 -14
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